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4. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

Nazwa obiektu:  Nowy segment Szkoły  

. 

 

Adres obiektu: dz. nr 209/4  ul. Szkolna 1 w  Przywidzu 

 

Inwestorzy:  

Urząd Gminy  
ul. Gdańska 7 
83-047 Przywidz 

 

Projektant:  
Kamilzelska-Langpap Danuta 

3343/Gd/84 

 

 

Opis 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. Dz.U. nr 120 

„w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” poniżej wymienia się informacje dotyczące zagrożeń, 

które mogą wystąpić przy prowadzeniu prac wykonawczych związanych z budową przy  

ul. Szkolna 1 w Przywidzu,: 

 

§ 2 pkt.3 ust.1 w/w Rozporządzenia – „zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz 

kolejność realizacji poszczególnych obiektów” 

- budowa zasilających linii zasilających nn 0,4 kV 

- budowa wewnętrznych instalacji elektrycznych 

- budowa instalacji odgromowej 

Kolejność realizacji obiektów może odbywać się równocześnie i wynika z przyjętej 

technologii i dostaw materiałów 

 

§ 2 pkt.3 ust.2 w/w Rozporządzenia – „wykaz istniejących obiektów budowlanych” 

- wewnętrzne instalacje elektryczne, 

 

§ 2 pkt.3 ust.3 w/w Rozporządzenia – „wskazanie elementów zagospodarowania działki lub 

terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi” 

- istniejące linie kablowe nn 0,4 kV   - znajduje się pod napięciem, 

 

§ 2 pkt.3 ust.4 w/w Rozporządzenia – „wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń 

występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaj zagrożenia 

oraz miejsce i czas ich wystąpienia” 

- przy pracach związanych z budową linii kablowych nn istnieje zagrożenie porażenia 

prądem elektrycznym podczas łączenia kabla zasilającego do zacisków w złączu 

kablowym,  
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- przy pracach związanych z montażem instalacji odgromowej na dachu istnieje ryzyko 

upadku z wysokości, 

- przy pracach z montażem instalacji elektrycznych nn istnieje zagrożenie porażenia 

prądem elektrycznym, 

 

§ 2 pkt.3 ust.5 w/w Rozporządzenia – „wskazanie sposobu prowadzenie instruktażu 

pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych” 

- prace monterskie na wysokości przy montażu  instalacji odgromowej oraz przy 

montażu instalacji  elektrycznych wewnętrznych będą wykonywane w stanie bez 

napięciowym a miejsce pracy winno zostać odpowiednio przygotowane w sposób 

określony w poleceniu na pracę. Pracownicy wykonujący te prace powinni przez 

dopuszczającego i kierującego zespołem pracowników zostać zapoznani ze sposobem 

przygotowania miejsca pracy, ze wskazaniem występujących zagrożeń oraz z 

omówieniem sposobu wykonywania robót.  

§ 2 pkt.3 ust.6 w/w Rozporządzenia – „wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, 

zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych 

w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających 

bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, 

awarii i innych zagrożeń” 

- należy dokonać wygrodzenia miejsc pracy, należy wyznaczyć drogi ewakuacyjne, 

- należy zabezpieczyć i właściwie oznaczyć wszystkie miejsca pracy, w których 

możliwy jest upadek z wysokości, 

- należy zapewnić właściwe transportowanie materiałów w obrębie miejsc pracy, 

- należy zabezpieczyć i właściwie oznaczyć wszystkie wystające części elementów 

budowlanych, 

- należy zapewnić właściwe oświetlenie podczas prac wewnątrz pomieszczeń,  

- dla prawidłowego i bezpiecznego prowadzenia prac należy zapewnić pracownikom 

stosowne do potrzeb: sprzęt, narzędzia oraz środki ochrony indywidualnej. 

 

Na podstawie w/w informacji Kierownik budowy jest obowiązany sporządzić lub zapewnić 

sporządzenie przed rozpoczęciem budowy, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia "planu 

bioz". Opracowany plan bezpieczeństwa winien zostać uzgodniony z Inwestorem. 

 


